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1 Безпека

1.1 Використання за
призначенням

При неналежному викорис-
танні або використанні не за
призначенням може виникати
небезпека для здоров'я та
життя користувача або тре-
тіх осіб, а також небезпека за-
вдання шкоди виробу та ін-
шим матеріальним цінностям.
Виріб призначений для вико-
ристання у якості теплогене-
ратора для замкнутих опалю-
вальних установок та систем
нагрівання води.
До використання за призна-
ченням належить:
– дотримання посібників з екс-
плуатації виробу, що додаю-
ться, а також всіх інших вуз-
лів установки
– дотримання всіх наведених
в посібниках умов огляду та
технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу
можлива дітьми віком понад 8
років, а також - особами з об-
меженими фізичними, сенсо-
рними або розумовими здіб-
ностями або з недостатнім до-
свідом та знаннями лише за
умови нагляду за ними або
після проходження ними інс-
труктажу з безпечного вико-

ристання виробу та ознайо-
млення з факторами пов'яза-
ної з цим небезпеки. Дітям за-
бороняється гратися з виро-
бом. Дітям забороняється ви-
конувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного
обслуговування, що виконую-
ться користувачем.
Інше, ніж описане в цьому по-
сібнику використання, або ви-
користання, що виходить за
межі описаного, вважається
використанням не за призна-
ченням. Використанням не за
призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо
комерційне та промислове ви-
користання.
Увага!
Будь-яке неналежне викорис-
тання заборонено.

1.2 Загальні вказівки з
безпеки

1.2.1Небезпека через
неправильне керування

Через неправильне керування
ви можете створити небезпе-
чну ситуацію для себе та ін-
ших людей і спричините мате-
ріальні збитки.
▶ Уважно прочитайте цей по-
сібник та всю спільно ді-
ючу документацію, зокрема
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главу "Безпека" та застері-
гаючі вказівки.

▶ Проводьте лише такі за-
ходи, що передбачені да-
ною інструкцією з експлуа-
тації.

1.2.2Небезпека для життя в
результаті витоку газу

При наявності запаху газу в
будівлях:
▶ Не заходьте в приміщення
із запахом газу.

▶ За можливості відкрийте на-
встіж вікна та двері, створи-
вши протяг.

▶ Не користуйтесь відкритим
вогнем (наприклад, запаль-
ничками, сірниками).

▶ Не паліть.
▶ Не використовуйте у буді-
влі електричні вимикачі, ме-
режеві штекери, дзвінки, те-
лефони та інші переговорні
пристрої.

▶ Закрийте запірний пристрій
лічильника газу або голов-
ний запірний пристрій.

▶ Якщо можливо, закрийте
газовий запірний кран на
виробі.

▶ Попередьте мешканців бу-
динку про небезпеку, що ви-
никла (криком і стуком).

▶ Негайно покиньте будівлю
і не дозволяйте іншим вхо-
дити в неї.

▶ Повідомте міліцію та поже-
жну службу телефоном за
межами будинку.

▶ Повідомте чергову частину
підприємства газопоста-
чання телефоном, що зна-
ходиться за межами будівлі.

1.2.3Небезпека для життя
через перекритi або
негерметичнi димоходи

При наявності запаху відпра-
цьованих газів у будівлях:
▶ Відкрийте всі двері і вікна,
до яких ви маєте доступ і
створіть протяг.

▶ Вимкніть виріб.
▶ Повідомте про це спеціалі-
ста.

1.2.4Небезпека для життя,
пов'язана з
вибухонебезпечними та
займистими речовинами

▶ Не використовуйте виріб на
складах з вибуховими або
займистими речовинами
(наприклад, бензин, папір,
фарба).

1.2.5Небезпека для життя
в результаті виконання
робіт з виробом

▶ В жодному разі не знімайте
та не блокуйте захисні при-
стосування і не дійте в обхід
них.
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▶ Не виводьте з ладу жодні
захисні пристосування.

▶ Не порушуйте та не зні-
майте пломбування вузлів.

▶ Не виконуйте жодних конст-
руктивних змін:
– на виробі,
– на лініях подачі газу, при-
точного повітря, води та
електричного струму
– на всій системі випуску
відпрацьованих газів
– на всій системі відведення
конденсату
– на запобіжному клапані
– на стічному трубопроводі
– на елементах будівель-
них конструкцій, що мо-
жуть впливати на експлуа-
таційну безпеку виробу

1.2.6Небезпека отруєння
через недостатнє
підведення повітря для
підтримки горіння

Умова: Режим подачі повітря
з приміщення
▶ Забезпечте достатнє підве-
дення повітря для підтримки
горіння.

1.2.7Небезпека корозійного
пошкодження через
непридатне повітря для
підтримки горіння та
повітря приміщення

Аерозолі, розчинники, хлоро-
вмісні миючі засоби, фарби,
клеї, аміачні сполуки, пил і
т. п. можуть призвести до ви-
никнення корозії на виробі та
системі підведення повітря та
газовідводу.
▶ Постійно стежте, щоб пові-
тря, що подається для під-
тримки горіння, не містило
фтору, хлору, сірки, пилу і т.
п.

▶ В місці встановлення не
повинні зберігатись хімікати.

1.2.8Небезпека опіків та
ошпарювання гарячими
деталями

▶ Починайте роботу з дета-
лями лише тоді, коли вони
охолонуть.

1.2.9Небезпека
матеріальних збитків,
викликаних морозом

▶ Забезпечте постійну роботу
опалювальної установки в
морозні періоди і достатнє
прогрівання всіх приміщень.

▶ Якщо неможливо забезпе-
чити роботу опалювальної
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установки, доручіть спеціа-
лісту спорожнити її.

1.2.10Небезпека травм і
матеріальних
збитків у результаті
неправильного або
пропущеного
технічного
обслуговування та
ремонту.

▶ Ніколи не намагайтесь ви-
конати роботи з ремонту та
технічного обслуговування
свого виробу власними си-
лами.

▶ Негайно доручіть спеціалі-
сту усунути несправності та
пошкодження.

▶ Дотримуйтесь вказаних ін-
тервалів технічного обслу-
говування.

1.2.11Введення виробу в
експлуатацію

▶ Виріб слід вводити в експлу-
атацію лише після повного
встановлення й закриття об-
шивки.
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2 Вказівки до документації
2.1 Дотримання вимог спільно

діючої документації
▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх
посібників з експлуатації, що додаю-
ться до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації
▶ Зберігайте цей посібник та всю спі-
льно діючу документацію для подаль-
шого використання.

2.3 Сфера застосування
посібника

Виріб - артикульний номер
Puma Condens 18/24 MKV-
AS/1 (H-UA)

0010026148

Puma Condens 24/28 MKV-
AS/1 (H-UA)

0010026149

3 Опис виробу
Це конденсаційний настінний газовий
опалювальний прилад.

3.1 Дисплей та органи керування

Орган
керу-
вання

Експлуатація

– Увімкнення та вимкнення ви-
робу

– Активація/деактивація режиму
очікування

Орган
керу-
вання

Експлуатація

– Повернутися на крок назад

– Виклик меню

– Підтвердити вибір

– Зменшення чи збільшення
налаштовуваного значення

– Прокручування пунктів меню

3.2 Відображувані символи
Сим-
вол

Значення

Пальник працює

Режим опалення активний:

– Постійно світиться: задана тем-
пература лінії подачі системи
опалення

– Блимає: відображаються пото-
чний запит опалення + задана
температура лінії подачі сис-
теми опалення

Приготування гарячої води акти-
вне:

– Постійно світиться: задана тем-
пература гарячої води

– Блимає: відображаються запит
гарячої води + задана темпера-
тура гарячої води

Рівень спеціаліста активний

Поточний тиск установки:

– Блимає: поточний тиск запов-
нення

Попередження про помилку
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3.3 Функція захисту від
замерзання

Щоб функція захисту від замерзання за-
лишалась активною, ваш виріб потрібно
вмикати і вимикати за допомогою регу-
лятора, якщо регулятор встановлений.
Якщо температура лінії подачі опалення
опускається нижче 5 °C і виріб увімкне-
ний, він запускається. Вода, що цирку-
лює, нагрівається до температури 30 °C
в контурах опалення та приготування га-
рячої води.
При дуже тривалому часі вимкнення за-
хист від замерзання можна гарантувати
повним спорожненням опалювальної
установки і виробу. Опалювальну уста-
новку має спорожнювати спеціаліст.

3.4 Паспортна табличка
Паспортна табличка встановлюється
на заводі-виробнику на задній панелі
розподільчої коробки.

3.5 Маркування CE

Маркування CE документально підтвер-
джує відповідність виробів згідно з Де-
кларацією про відповідність основним
вимогам діючих директив.
Декларацію про відповідність можна
проглянути у виробника.

3.6 Дата виготовлення
Дата виготовлення (тиждень, рік) вка-
зані в серійному номері на паспортній
табличці:
– третій і четвертий знак серійного но-
мера вказують рік виробництва (у
двозначному форматi).

– п'ятий і шостий знак серійного номера
вказують тиждень виробництва (від
01 до 52).

3.7 Небезпека!
▶ Перед монтажем прочитати інструк-
цію з установки!

▶ Перед введенням в експлуатацію
прочитати інструкцію з експлуатації!

▶ Дотримуватися вказівок з технічного
обслуговування, наведених в інструк-
ції з експлуатації!

3.8 Національний знак
відповідності України

Маркування національним знаком відпо-
відності вирoбу свідчить його відповід-
ність вимогам Технічних регламентів Ук-
раїни.
"ХХ" позначає рік реєстрації продукту.

4 Експлуатація
4.1 Концепція керування
Встановлені значення та пункти меню

можна змінити кнопками і .
Кожну зміну значення потрібно підтвер-

дити . Нове налаштування приймає-
ться лише після підтвердження.

4.1.1Основна індикація
A B

A Заставка B Основна індика-
ція

З'являється заставка (A), якщо на ви-
робі більше 2 хвилин не виконувалося
жодних дій. На дисплеї відображається
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або задана температура лінії подачі
(якщо регулятор не підключений), або
повідомлення on, або oF (якщо регуля-
тор підключений).
Основна індикація (B) відображає поточ-
ний стан виробу. При натисканні кнопки
вибору дисплей відображає активовану
функцію.
Доступність функцій до використання
залежить від того, чи до виробу підклю-
чений регулятор.
Для повернення до основної індикації

натисніть .

4.1.2 Рівні керування
Виріб має два рівні керування:
– Рівень користувача відображає ін-
формацію і надає можливості нала-
штування, які не потребують жодних
попередніх професійних знань.

– Для рівня спеціаліста (доступ для
техніка) потрібні спеціальні знання.
Тому цей рівень захищений кодом
доступу.

4.2 Відкривання запірних
пристосувань

1. Відкрийте запірний газовий кран, що
забезпечується замовником.

2. Відкрийте запірний газовий кран на
виробі.

3. Відкрийте сервісні крани на трубах
лінії подачі та зворотної лінії опалю-
вальної установки.

4.3 Введення виробу в
експлуатацію

▶ Натисніть кнопку увімк-

нення/вимкнення .
◁ На дисплей виводиться основна
індикація.

4.4 Налаштування температури
лінії подачі опалення

Умова:Жодний регулятор не під'єднаний

▶ На основній індикації натисніть один

раз , при цьому блимає символ
.
◁ На дисплеї відображається нала-
штована температура лінії подачі
опалення.

▶ Натисніть або для встанов-
лення потрібної температури лінії по-
дачі опалення.

▶ Підтвердіть за допомогою .
◁ Встановлена температура двічі
швидко блимає.

Умова: Регулятор під'єднаний

▶ На основній індикації натисніть один

раз , при цьому блимає символ
.
◁ На дисплеї відображається on або
oF.
– on вказує, що режим опалення
увімкнено.

– oF вказує, що режим опалення
вимкнено.

▶ Коли на дисплеї відобразиться oF,

натисніть кнопку , щоб увімкнути
режим опалення.

▶ Підтвердіть за допомогою .
◁ on двічі швидко блимає.

▶ За допомогою регулятора налаш-
туйте потрібну температуру лінії по-
дачі опалення (→ Посібник з експлуа-
тації регулятора).
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4.5 Настроювання температури
гарячої води

1. На основній індикації двічі натисніть

, при цьому блимає символ .
◁ Налаштована температура гаря-
чої води відображається на дисп-
леї.

Умова:Жодний регулятор не під'єднаний

▶ Натисніть або для встанов-
лення потрібної температури води.

▶ Підтвердіть за допомогою .
◁ Встановлена температура двічі
швидко блимає.

Умова: Регулятор під'єднаний

▶ За допомогою регулятора налаш-
туйте потрібну температуру гарячої
води (→ Посібник з експлуатації регу-
лятора).

4.6 Вимкнення режиму опалення
(літній режим)

Умова:Жодний регулятор не під'єднаний

▶ Для вимкнення режиму опалення

натисніть .
◁ На дисплеї з'являється зна-
чення температури лінії подачі
опалення.

▶ Натисніть , щоб зменшити темпе-
ратуру лінії подачі опалення, та вста-
новіть на oF.

▶ Підтвердіть за допомогою .
◁ oF двічі швидко блимає, режим
опалення деактивується.

◁ На дисплеї більше не відображає-
ться символ .

◁ Відобразиться задана темпера-
тура гарячої води.

Умова: Регулятор під'єднаний

▶ Вимкніть режим опалення на регуля-
торі (→ посібник з експлуатації регу-
лятора).

5 Догляд і технічне
обслуговування

5.1 Догляд за виробом
▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою
з невеликою кількістю мила, що не
містить розчинників.

▶ Не використовуйте аерозолі, абрази-
вні засоби, миючі засоби, та засоби
для чищення, що містять розчинники
або хлор.

5.2 Технічне обслуговування
Передумовою для тривалої експлуата-
ційної готовності, безпеки, надійності та
тривалого терміну служби є щорічний
технічний огляд і технічне обслугову-
вання виробу один раз на два роки ква-
ліфікованим спеціалістом. У залежно-
сті від результатів огляду може знадо-
битись більш раннє технічне обслугову-
вання.

5.3 Перевірка тиску наповнення
опалювальної установки

5.3.1 Перевірка тиску заповнення
опалювальної установки

1. Натисніть в основній індикації тричі

.
◁ На дисплеї відображається пото-
чне значення тиску заповнення.

◁ На дисплеї блимає символ .
2. Перевірте тиск заповнення на дисп-
леї.
Результат 1:
Тиск установки: 0,10 … 0,14 МПа
(1,00 … 1,40 бар)
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Тиск заповнення знаходиться в реко-
мендованому діапазоні тиску.
Результат 2:
Тиск наповнення: < 0,05 МПа
(< 0,50 бар)
▶ Наповніть опалювальну уста-
новку. (→ сторінка 11)
– 0,10 … 0,14 МПа (1,00
… 1,40 бар)
◁ Після заповнення достатньої
кількості води системи опа-
лення індикація сама гасне че-
рез 20 секунд.

Вказівка
Якщо опалювальна уста-
новка обслуговує кілька по-
верхів, може знадобитись
більш високий тиск запов-
нення опалювальної уста-
новки. Запитайте з цього
приводу спеціаліста.

5.3.2 Наповнення опалювальної
установки

Обережно!
Вірогідність матеріальних
збитків, спричинених водою
системи опалення з високим
вмістом вапна, або забруд-
неною сильно корозійними
речовинами чи хімікатами!
Непридатна вода системи
опалення пошкоджує ущіль-
нення та мембрани, забиває
вузли виробу і опалювальної
установки, через які протікає.
▶ Заповнюйте опалювальну
установку тільки підходя-
щою водою системи опа-
лення.

Вказівка
Спеціаліст відповідає за перше
наповнення.

1. Відкрийте всі крани радіаторів опа-
лення (термостатичні клапани) опа-
лювальної установки.

1

2. Повільно відкрутіть наповнювальний
кран (1) і заливайте воду, доки не
буде досягнуто необхідного тиску
установки.

3. Видаліть повітря з усіх радіаторів
опалення.

4. Перевірте тиск заповнення опалю-
вальної установки. (→ сторінка 10)

5. За потреби долийте воду.
6. Перекрийте наповнювальний кран.

5.4 Перевірка стічної труби
конденсату та стічної лійки

Забезпечте постійну прохідність стічної
труби конденсату та стічної лійки.
▶ Регулярно перевіряйте стічну трубу
конденсату та стічну лійка на пред-
мет недоліків, особливо - на засмі-
чення.

В стічній трубі конденсату та стічній
лійці не повинно бути видно або відчу-
ватись будь-яких перешкод.
▶ При виявленні недоліків доручіть їх
усунення спеціалісту.
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5.5 Небезпека для життя через
неналежний ремонт

Небезпека!
Небезпека для життя через
неналежний ремонт
▶ Якщо мережний кабель по-
шкоджено, в жодному разі
не замінюйте його само-
стійно.

▶ Зверніться до виробника,
в сервісну службу або до
кваліфікованої особи.

6 Усунення несправностей
6.1 Усунення помилки
– Якщо виникла одна або більше поми-
лок, основна індикація змінюється між
активним кодом(-ами) помилки та за-
даною температурою лінії подачі сис-
теми опалення.
F. → XX → XX °C

– Якщо виникла помилка F.22 (тиск
установки занизький), основна індика-
ція змінюється між активним кодом(-
ами) помилки, поточним тиском води
та заданою температурою лінії подачі
системи опалення.
F. → 22 → X,X bar → XX °C
▶ Якщо виник код помилки (F.xx), ско-
ристайтеся таблицею в додатку.
Усунення несправностей
(→ сторінка 14)

▶ Якщо вам не вдається усунути поми-
лку зазначеними методами, зверні-
ться до спеціаліста.

6.2 Усунення несправностей
▶ Якщо виникають несправності, вико-
нуйте дії відповідно до таблиці «Усу-
нення несправностей» у додатку.
Усунення несправностей
(→ сторінка 14)

▶ Якщо вам не вдається усунути не-
справність зазначеними методами,
зверніться до спеціаліста.

6.3 Скидання збою виробу
▶ Усуньте несправність виробу, утриму-
ючи основну індикацію кнопки увімк-

нення/вимкнення понад 3 секунд
(максимум п'ять разів).
◁ На дисплеї відображається rE.
▽ Після 5 спроб скидання збою
швидко блимає rE.

▶ Натисніть , щоб зупинити
блимання та перезапустити ви-
ріб.

7 Виведення з експлуатації
7.1 Тимчасове виведення виробу

з експлуатації
1. Натисніть на основній індикації кно-

пку увімкнення/вимкнення .
◁ Дисплей гасне.

2. Перекрийте запірний газовий кран.
3. Підключіть запірний кран до підклю-
чення холодної води.

4. Від'єднайте виріб від електричної
мережі.
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7.2 Остаточне виведення виробу з
експлуатації

▶ Доручіть спеціалісту остаточно виве-
сти виріб з експлуатації.

8 Вторинна переробка та
утилізація

▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціа-
лісту, який встановив виріб.

Якщо виріб позначений таким зна-
ком:
▶ У цьому випадку забороняється ути-
лізовувати виріб разом із побутовими
відходами.

▶ Замість цього здайте виріб до пункту
прийому старих електричних або еле-
ктронних приладів.

Якщо виріб містить елементи жи-
влення, позначені цим знаком, це озна-
чає, що вони містять шкідливі для здо-
ров'я та навколишнього середовища ре-
човини.
▶ У цьому випадку здайте елементи жи-
влення до пункту прийому елементів
живлення.

9 Гарантія та сервісна
служба

9.1 Гарантія
Інформацію щодо гарантії виробника ви
можете отримати, звернувшись за кон-
тактною адресою, вказаною на останній
сторінці.

9.2 Сервісна служба
Контактна інформація нашої сервісної
служби знаходиться за адресою, вказа-
ною на останній сторінці та за адресою
www.protherm.ua.
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Додаток
A Усунення несправностей
Повідомлення Можлива причина Захід
F.22
Тиск установки надто
низький

Недостатньо води в
опалювальній уста-
новці

1. Перевірте тиск заповнення опалюваль-
ної установки. (→ сторінка 10)

2. Наповніть опалювальну установку.
(→ сторінка 11)

F.28
Розпалювання завер-
шилося невдачею

Після трьох невда-
лих спроб розпалю-
вання виріб перей-
шов у режим «Не-
справність».

1. Перевірте, чи відкритий запірний газо-
вий кран.

2. Усунути несправності виробу.
(→ сторінка 12)

3. Якщо вам не вдається усунути збій роз-
палювання, зверніться до свого спеціалі-
ста.

B Усунення несправностей
Несправність Можлива причина Захід
Виріб не працює (не-
має гарячої води, си-
стема опалення за-
лишається холод-
ною)

Запірний газовий
кран установки
та/або запірний газо-
вий кран на виробі
закритий.

▶ Відкрийте обидва запірні газові крани.

Перервано поста-
чання струму до бу-
дівлі.

▶ Перевірте запобіжник будівлі. Виріб авто-
матично вмикається при відновленні еле-
ктроживлення.

Запірний кран холод-
ної води закритий.

▶ Відкрийте запірний кран холодної води.

Виріб вимкнений. ▶ Усунути несправності виробу.
(→ сторінка 12)

Температура примі-
щення/температура
гарячої води встано-
влена надто низькою
та/або режим опа-
лення/режим нагрі-
вання води вимкне-
ний.

1. Налаштуйте температуру приміщення.
2. Налаштуйте температуру гарячої води.
(→ сторінка 10)

В опалювальній уста-
новці є повітря.

▶ Повідомте свого спеціаліста, що необ-
хідно видалити повітря з опалювальної
установки.

Опалення не вмика-
ється (приготування
гарячої води функці-
онує нормально)

Зовнішній регулятор
неправильно налаш-
тований.

▶ Правильно налаштуйте зовнішній регу-
лятор (→ Посібник з експлуатації регуля-
тора).
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